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Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS
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Medicion "in situ"” del aislamiento al ruido aéreo entre locales

Norma de ensayo: UNE-EN ISO 140-4:1999

Elemento: pared medianera de ladrillo H-16, super ladrillo 6,5 y aislamiento plaver arena 40.

Banda perimetral de poliestireno expandido elastificado en la pared sencilla de super 6,5 y montaje

tradicional en la pared de H-16.

Entre salones de las viviendas 130C y 130B de la calle Palma.Consell.
Volumen del local emisor= 95,66 m3 salén

Volumen del local receptor= 95,66 m3 saldn

Area comun del elemento separador=14,12 m2

Evaluacion segun la norma UNE-EN ISO 717-1:1997:
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